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Формат А3

Ведомость

Блочный тепловой пункт 

«ТЕСС-БАТП-0,6-RGK» 

ЗАО «Фирма ТЕСС 

ИНЖИНИРИНГ»

61П

стадия лист листов

 Обьект: 5-этажный жилой дом с предприятиями обслуживания поз.5, мкр.2 

ул.Б.Хмельницкого, г.Чебоксары, Ч.Р.
дата

Панфилов В.А.

Панфилов В.А.

Еремин А.И.

Проверил

ГИП

Разраб

подп№доклисткол изм

Утв

Н.контр

лист

1. Конструкцией  БАТП  предусматривается изготовление и оснащение показывающими и регулирующими приборами,

параметрическими  датчиками узла отпуска (потребления) тепла и тепловой энергии.

2. Технические решения , примененные при изготовлении БАТП, соответствуют требованиям экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и других норм , действующих на территории РФ, и обеспечивают безопасную для жизни и

здоровья людей эксплуатацию объекта, при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

3. Зона эксплуатации оборудования по ПУЭ не классифицирована.

4. Приборы, подлежащие заземлению, должны быть заземлены (занулены) специальной жилой. Кабельные конструкции должны

иметь непрерывную электрическую цепь и должны быть ппридсоединены к контуру заземления в начале и в конце трассы. Место

установки УПР оборудовать контуром защитного заземления.

Общие указания

5. Согласно ТУ, узел отопления спроектирован по зависимой  схеме. Для автоматического регулирования температуры

применен контроллер типа Микконт МКТ6. В системе отопления для поддержания циркуляции теплоносителя применены 2 насоса

Wilо: один рабочий, один резервный. Для  управления циркуляционными насосами  установлен  эл. шкаф. с частотным

регулятором. Для защиты насосов от от «сухого хода» применено реле давления, отключающее подачу электроэнергии в случае

незапланированного отсутстви теплоносителя в трубопроводах.

6.Потребляемая электрическая мощность БАТП отопления (при включении 1 насоса в системе отопления )  – составит до 2 Квт.

БАТП подключаются к линии подачи эл. энергии через отдельный автомат – расцепитель. К этой линии не должны подключаться

другие потребители эл. энергии.

 

Т1
Т2

ТЕСС БАТП-

отопление

План размещения узла ввода и БАТП в здании Ведомость

ТЕСС БАТП- 

ГВС 

 Узел 

ввода

Тепломеханическое решение в системе ГВС
   Подключение системы горячего водоснабжения (ГВС) по закрытой одноступенчатой схеме в 

соответствии с рекомендациями СП 510 для котельных менее 30 МВт:, с регулятором автоматически 

поддерживающим температуру нагреваемой воды на заданном уровне.  Поддержание температуры горячей воды 

на выходе из теплообменного аппарата на уровне 65С обеспечено программируемым контроллером, который по 

сигналу датчика температуры Т3, определяет фактическую температуру воды поступающей в систему 

горячего водоснабжения и выдает управляющий сигнал регулирующему клапану КРДС, изменяя расход 

теплоносителя через вторую ступень.

   Ограничение расхода теплоносителя, поступающего от источника тепла, достигнуто за счет 

соответствующей настройки регулятора давления , автоматически поддерживающего давление  на 

максимально открытом, клапане регулятора теплового потока.

   В циркуляционном трубопроводе системы горячего водоснабжения установлен циркуляционный насос 

WILO Star-RS 25/7. (или аналог) Циркуляционный насос на расчетном расходе воды 1,4 м3/ч создает напор 5,6 

м.в.ст. , подключается к сети 230 В через щит управления и потребляет 0,13 кВт. Щит управления 

предназначен для включения циркуляционныого насоса, а также для защиты насоса от сухого хода и тепловой  

перегрузке.

  Для учета подогреваемой воды, на входном патрубке подключенном к водопроводу холодной воды установлен 

водомер.

 Тепломеханическое решение в системе отопления
   Подключение системы отопления к источнику тепла выполнено по зависимой схеме с насосным смешением 

теплоносителя и автоматическим качественным регулированием теплопотребления.

   В подающем трубопроводе системы отопления установлено два циркуляционно-смесительных насоса WILO  

65/13, один из которых резервный. Насосы WILO TOP-S 65/13 На расчетном расходе теплоносителя 31,5 м3/ч 

создают напор 6.0 м.в.ст. подключаются к сети через щит управления и потребляют 2,5 кВт . Щит управления 

предназначен для включения резервного насоса в случае выхода из строя рабочего, а также для защиты 

насосов от сухого хода и тепловой перегрузки, а для трехфазных моделей и для защиты от перекоса фазных 

напряжений. Частотный регулятор и циркуляционные насосы подключены к электросети через реле давления 

для защиты от «сухого хода» - т.е. работы при  отсутствии теплоносителя.

   Качественное регулирование теплопотребления обеспечено программируемым контроллером МКТ-6, который 

по сигналу датчика температуры определяет необходимую температуру Т1 теплоносителя на входе в БАТП, 

сравнивает ее с фактической температурой измеренной датчиком T11 и выдает управляющий сигнал 

регулирующему клапану КРДС , изменяя расход первичного теплоносителя.

   Ограничение расхода теплоносителя, поступающего от источника тепла, достигнуто за счет 

соответствующей настройки регулятора давления, автоматически поддерживающего давление на максимально 

открытом, клапане регулятора теплового потока. Поддержание постоянного давления на клапане регулятора 

теплового потока позволяет не только ограничить расход теплоносителя, но и создает оптимальный режим 

работы. Вывод насоса в рабочую точку с расходом соответствующим расчетному расходу для системы 

отопления, осуществлен за счет настройки частотного регулятора, до значения при котором перепад 

давления между подающим и обратным трубопроводом системы отопления сравняется с гидравлическим 

сопротивлением системы на расчетном расходе. Выставленная настройка может быть изменена в процессе 

эксплуатации системы отопления по различным причинам.

 .

Узел учета 

холодной 

воды

1

2

3

4

наименование

План размещения БАТП в здании

Расчетные параметры,

примечание

Общие указанияТепломеханические решения,

Общая схема внешних соединений контроллера отопления 

Принципиальная схема ИТП 

Электросхема подключения в ИТП

Спецификация 

6

5

Проект узла учета

Спецификация УУТЭ

Расчетные параметры

Источник теплоснабжения: существующая котельная по ул. П. В. Деменьтьева, 

д.4/2В, мкр.2, ул.Б.Хмельницкого, г.Чебоксары, Ч.Р.

Технические условия на подключение к сетям теплоснабжения объекта капитального 

строительства проектирование теплового узла учета и регулирования потребления 

тепловой энергии ТУ №568 от 05.09.2023г. выданные ООО «СУОР»

Температурный график системы отопления : 90/70 С

Температурный график источника тепла: 90/70 

Наименование 

здания

школа

Период 

года при 

tН С

-29

Расход тепла Гкал/Мвт

На 

отопление

На 

внтиляцию
На ГВС Общий

0,630

0,7308
--

0,224

0,2598

0,854

0,9906

Сопротив

ление СО 

отопл. Па

20 500

Установлен

ная 

мощность 

эл. 

двигателей

2 квт

Располагаемый график давления на вводе: Р1=0,6 МПа Р2= 0,45МПа

01-13/23-ИОС4
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Обратный 

клапан

Редукционный 

клапан

Шаровой 

кран

Циркуляционный 

насос

Фланцевый 

фильтр

Регулирующий 

клапан

Гравитационный 

сепаратор

Манометр 

показывающий

Термометр 

показывающийМКТ4

Шкаф 

управления

прессостатпс

Настраиваемый 

вентиль

Условные обозначения

Цифровой 

датчик 

температуры

TI

PI

TE
Сартэг

контроллер

Примечание:

1.Спускники и воздушники показаны условно. 

Место установки определить при 

разработке конструкторской 

документации.

2. Термометры и термопреобразователи на

трубопроводах до Ду 65 установить в

расширители

Формат А3

Принципиальная схема ИТП

Узел автоматического регулирования  

тепловой энергии отопления и ГВС

ЗАО «Фирма ТЕСС 

ИНЖИНИРИНГ»

62П

стадия лист листов

дата

Панфилов В.А.

Панфилов В.А.

Еремин А.И.

Проверил

ГИП

Разраб

подп№доклисткол изм

Утв

Н.контр  

Т2=70°C;

Р2=0,45 МПа

Ду100

TI

18

4

Ду100

PI

1

1 2

3

PI

 

 G=25,46 м3/ч 

Q=0,854 Гкал/ч

2

3

PI

TI

18 19 19

19

муфтовый 

фильтр

Т2=90°C;

Р2=0,60 МПа
21

21

Узел ввода  

тепловой энергии

В систему 

ГВС 

САРТЭГ

Из системы 

рециркуляции

В теплосеть 

30° C

МКТ4

ХВ 

PI

8

8

21 20

8

20

23

22

5

77

6

21 20

1

18

20

3

Т3

Т4

Т1

PI

20

Шкаф 

управления 

ПС

17
ду65

Ду50

Ду50

10

Ду50

13

11

12

G= 3,7 м3/ч

5 С

G= 3,7 м3/ч

65 С

9

20

TI PI

PI TI

TI PI

PI
20

PI

21

TE

7
7

26

TI PI

Ду65

21 20

G=1,6 Тм3/ч

55 С

 

24

TE

22

PI

1919

19

1919

19

19

19

TE

22

20

20

19

10

14

16 15

2

* см. проект стр.4

1

1

Q=0.630Гкал/ч 

G=31,5  м3/ч

4*

пс

TI

МКТ-4

12

САРТЭГ

 

Ду100

Ду100

TI

TI

19

17

19

9

Ду100

19

14

6

15

16

16

PI

4

19

220
220 V

Ду100

Т11=90° C;

Р1=0,6 МПа

Т22=70 C;

Р2=0,45 МПа

PI

PI

10

21

TI

17

17

2

3

13

7

20
2020

20

TE

18

15

PI

20

17

fff

 G=31,5 м3/ч 

PI

17

PI

20

17

20

Ду100

Ду100

Q=0,630 Гкал/ч 

1515

1015 11 15

11

22

TE

18

PI
20

17

TE

18

Ду100
Ду1008

5

Q=0,224 ккал/ч

G=7,46 Т/ч

БАТП отопления

БАТП ГВС

*Узел учета

15

25

25
16

25

25

 Обьект: 5-этажный жилой дом с предприятиями обслуживания поз.5, мкр.2 

ул.Б.Хмельницкого, г.Чебоксары, Ч.Р.

01-13/23-ИОС4
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Формат А3

Электрическая  схема подключения БАТП 

отопления

Блочный тепловой пункт 

«ТЕСС-БАТП-RG _отп» 

ЗАО «Фирма ТЕСС 

ИНЖИНИРИНГ»

53П

стадия лист листов

дата

Панфилов В.А.

Панфилов В.А.

Еремин А.И.

Проверил

ГИП

Разраб

подп№доклисткол изм

Утв

Н.контр

Сеть 220V

МКТ  6.4

Общая схема внешних соединений контроллера МИККОНТ М-180 мод.6.4 Отопление

5 6

N

PE

3 4

1 2

МКТ-6

L1 N

Н1

Погодный 

компенсатор 

Электрическая схема подключения БАТП отопления

1

2

1

м1

p

bar
Защита от сухого 

хода

Р01

L1

1

м1

L1 N N

Насос циркуляционный 1 Насос циркуляционный 2

7. Прокладка электрического  кабеля осуществляется в гофрированных  пластиковых трубах по стенам или коробах,

подвешенных к потолку.

10. Подключение шкафа управления  ЩР к подводящим питающим кабелям осуществляется через разъеденитель, установленный

на стене теплоузла. К питающему кабелю не должны подключатся другие потребители зл. энергии.

1. Монтаж блочных тепловых пунктов осуществляется в приспособленных и предназначенных  для этого помещениях

3. Помещение должно быть оборудовано  устройствами для сбора и отвода слитого  теплоносителя.

4. Подходящие и отходящие трубопроводы не должны перекрещиваться и проходить над шкафом управления.

2. При установке БТП  для удобства обслуживания учитывается направление входа в помещение.

5. Изнутри, у входа в помещение должен находится  электрический шкаф с  ЩР автоматическим  выключателем, позволяющий

оперативно отключить БТП от электроэнергии.

6. Вокруг каждого БАТП должна соблюдена зона обслуживания  70 см. по внешнему контуру установки.

8. Несущая рама БТП соединяется  сварным соединением с общим заземляющим контуром.

9.Шкафы  управления установлены на каркасах БТП или (по согласованию) – на стене.

11. Прокладка электрического  кабеля осуществляется в гофрированных  пластиковых трубах по стенам или коробах, подвешенных к потолку.

12. В случае неустойчивой работы эл. сети  необходимо установить стабилизатор напряжения.

13. При прокладке питающих эл. кабелей учитывается  мощность потребляемая циркуляционными насосами.

  Назначение  контроллера управления системой отопления:

а)   Автоматическоерегулирование температуры теплоносителя в системе отопления в зависимости  от  

температуры  наружного  воздуха  в соответствии с  заданными графиком отопления (погодное регулирование).

b) Контроль температуры в подающем и обратном трубопроводах;

d) Возможность  параллельного смещения графика отопления;

е)  Недельная программа ночного уменьшения температуры;

f) Различные установки для изменения температуры в течение дня, в том числе и дистанционно от системы диспетчеризации;

Заземление электрооборудования

   Для обеспечения безопасности людей все электрооборудование систем быль надежно заземлено в соответствии с 

требованиями ПУЭ. Защитному заземлению подлежат металлические корпуса приборов, нормально не находящиеся под 

напряжением. Для выполнения требований ПУЭ «Правила устройства электроустановок» необходимо соединить корпус 

приборов с шиной РЕ электрощита при системе TN-S или с шиной PE электрощита при системе TN-S или с шиной PEN при 

системе TN-C.Соединение должно быть выполнено проводом ПВ3 сечением 4.0мм2 в желто-зеленой изоляции. Присоединение 

защитных проводников должно обеспечивать надежный контакт и выполняться сваркой или болтовым соединением. Для 

болтовых присоединений должны быть предусмотрены меры против ослабления и коррозии контактного соединения.

 Размещение разъёмов 

 7.7. Джамперы J1 ÷ J2 предназначены для установки перемычек, подключающих RC-цепочки к силовым выходам управления КЗР. RC-

цепочки необходимо подключать при индуктивной нагрузке. При слаботочной нагрузке RC-цепочки нужно отключить. 

 7.8. Заводская установка адресов термодатчико 

- ДТ1 – датчик температуры наружного воздуха (подающего теплоносителя Т1);

- ДТ2 – датчик температуры обратной воды (Т2);

- ДТ3 – датчик температуры отопления (Т11);

 Каждый термодатчик подключается строго на свое место. Адреса термодатчиков определяются автоматически – у каждого отдельная 

линия связи. Адреса датчиков вводить не надо. 

 Линии связи выполняются кабелем типа КСПВГ-4*0,35. Рекомендуемая раскладка проводов:

- первая витая пара – сигнал и общий;

- вторая витая пара – плюс питания и общий.

 Суммарная длина каждой линии не должна превышать 30 м.

ДТ2

ДТ3

Датчик температуры 

наружного воздуха 

(подающего теплоносителя 

Т1 )

Температура в подающем 

трубопроводе системы 

отопления 

(Т11 )

1

2

3

4 + U DQ

Сигнал 1

- U DQ

1

2

3

4 + U DQ

Сигнал 1

- U DQ

ТЕ

ТЕ

ДТ1

Температура в 

обратном 

трубопроводе 

(Т2 )

1

2

3

4 + U DQ

Сигнал 1

- U DQ

ТЕ

ХР11
1

2

3

4+ U DQ

Сигнал 1

- U DQ

ХР7
1

2

3

4+ U DQ

Сигнал 1

- U DQ

ХР1
1

2

3

4+ U DQ

Сигнал 1

- U DQ

КПСВГ-4*0,35 7,5м

КПСВГ-4*0,35 7,5м

КПСВГ-4*0,35 7,5м
МЭО

МЭО

 Обьект: 5-этажный жилой дом с предприятиями обслуживания поз.5, мкр.2 

ул.Б.Хмельницкого, г.Чебоксары, Ч.Р.
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ЗАО «Фирма 

«ТЕСС Инжиниринг»

64Р

стадия лист листов
Узел учета тепловой энергии 

Монтаж узла учета

дата

Панфилов ВА

Панфилов ВА
Еремин АИ

Проверил
ГИП
Разраб.

подп№доклисткол изм

и
н
в
е
р
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П
о
д

п
 и

 д
а
та

В
за

м
 и

н
в

утверд
Н.контр

И
н
в
 №

 д
у
б

л
.

П
о
д

п
. 
И

 д
а
та

С
п
р
а
в
.№

П
е
р
в
. 

п
р

и
м

е
н
е
н

Dу65 Dу65Поз.1.1а

Ду 7> Ду65

Общий вид установки первичных преобразователей расхода

Ду 3>

Dу65 Dу65Поз.1.2а

Ду 7>
Ду65

Ду 3>

Подающий тр-д Т1

(из тепловой сети)

Обратный тр-д Т2 

(в тепловую сеть)

гайка
гильза

масло
бобышка

Д
у

5
10

6

Поз 2.2а

11 11

8

7Поз.2.1а
111169

10

8

5

Ду100

Поз.3.1а

Поз.3.2а

7

7

Ду100

Ду100

В систему 

отопления

Монтаж УПР

Монтаж преобразователя 

температуры бобышка

Шаровой 

кран

Монтаж датчика 

давления

Ду125

Ду125

Из системы 

 отопления

Зона 

проектирования

100195305455

100 100195 465305

Dу100 Dу100

Dу100

7

Dу25

11

11

100 100

100

1250

1250

420

305

Вставка 

технологическая Ду40

Ду40

4

4

9

19

5

5

 Обьект: 5-этажный жилой дом с предприятиями обслуживания поз.5, 

мкр.2 ул.Б.Хмельницкого, г.Чебоксары, Ч.Р.

Ду65

Ду65

В систему ГВС

Из системы  ГВС

01-13/23-ИОС4
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Формат А3

Спецификация оборудования БАТП отопления

Принципиальная схема БАТП

Блочный тепловой пункт 

«ТЕСС-БАТП-RGK-0.6_отп» 

ЗАО «Фирма ТЕСС 

ИНЖИНИРИНГ»

65П

стадия лист листов

дата

Панфилов В.А.

Панфилов В.А.

Еремин А.И.

Проверил

ГИП

Разраб

подп№доклисткол изм

Утв

Н.контр  

Расчет регулирующего клапана отопления

1.Расчет регулирующего клапана

 G=Q/(Т1-Т2) ,где:

Q- Нагрузка системы отопления, Гкал

(Т1-Т2) -перепад температур на вводе теплосети(105-70)С=35

 G=630/35 = 18,0 м3/ч 

2.Подбор регулирующего клапана:

 Кvs= G /      PКл , где

 Ркл – перепад давления на клапане принимаем  1.0 бар

   Кvs = 18,0/   1.0 = 18 М3/ч

Принимаем регулирующий клапан с условным диаметром Ду80

 и пропускной способностью Кvs = 40 м3/ч

Для регулирующего клапана выбираем

 электропривод марки МЭО

Спецификация оборудования БАТП горячего водоснабжения

 Обьект: 5-этажный жилой дом с предприятиями обслуживания поз.5, мкр.2

ул.Б.Хмельницкого, г.Чебоксары, Ч.Р.

поз наименование кол
Масса

ед.кг
примечание

2 Грязевик абонентский Ду100 1 шт

3

Термометр биметаллический

1 шт

4

Кран шаровой Ду80

1 шт

5 1 шт

6 1 шт

ТЕСС-ИНЖИНИРИНГ

7

VT.CRS 6.02

1 шт

8 1 шт

 

9 1 шт

10

1

шт

11

Преобразователь частоты 2,5 

2

шт12

Погодный компенсатор 1 шт13

Насос циркуляционный 

1 шт14

2 шт15

2 шт РОСМА16

Цифровой преобразователь температуры

17

Механизм исполнительный электрический 

однооборотный фланцевый

7 шт РОСМА

18 3 шт

19 шт

20 8 шт

21

Манометр МП4-У-1,6МПа-1,5

1 шт

22  2  СПЕЦСТРОЙ

23

4

24

DALLAS

 

VALTEC S.r.1

ПЭК

1 2 шт СПЕЦСТРОЙ

обозначение

LD-100.016.02 

11б18бк

ФМВ-100

Кран шаровый Ду 100

ТБ 1-150

SAER 50/125

LD 100.016.02

DS18B20

«Веспер»(аналоги)

«САРТЕГ»

Е5-8300-007Н

ГОШК-1

ФМВ-100 Фильтр сетчатый, Ду100

Фильтр сетчатый Ду100

Реле  защиты от «сухого хода» 

ITAP

Кран шаровой Ду32КШТ 64.103.32

  

Регулятор давления после себя Dn80 Kvs25 dP0,0-16,0

LD 100.016 

  

ТЕСС-ИНЖИНИРИНГ

Шкаф управления  

МКТ6

1 шт

МП4-У-1

Обратный клапан Ду80, межфланцевый

МЭО 6.3/25-0.25МН-08

WILO

 

СПЕЦСТРОЙ

ТЕСС-ИНЖИНИРИНГ

 

Кран шаровой Ду100

ТЕСС-ИНЖИНИРИНГ

Кран трехходовой Ду15

LD-80.016. 

шт

КРДС-80 Клапан седельный запорно-регулирующий Ду80

1 штМеталическая рама

EUROBRASS ART143

ТЕСС-ИНЖИНИРИНГ

ТЕСС-ИНЖИНИРИНГ

ТЕСС-ИНЖИНИРИНГОбратный клапан Ду100, межфланцевый

Кран шаровой Ду100

ТЕСС-ИНЖИНИРИНГ

1

2

3

4

Фильтр сетчатый фланцевый Ду65

5 Регулирующий клапан с электроприводом (KVS18 )

6 Теплообменный аппарат пластинчатый 

7

Шкаф управления 

8

Грязевик абонентский Ду65

9

Насос циркуляционный 

10

11

Термометр биметалический

12

Кран шаровой ду20

13

14

Манометр 

 Кран для манометра

Кран шаровой  Ду65

ГОШК-1

ФМТ – 65Ф

КРДС65 + МЭО

ВГР-0,15-7,35

TOP-RS - 30/7,5

11Б38бк

САРТЭГ

КШТ 64.103.20

МП4-У-1.6МПа-1.5

LD-065.016.02

ВСКМ-90-20 Водомер

БТ-1 -160

15

Преобразователь температуры цифровой

МКТ-4

16

Электронный регулятор температуры

DS18В20

17

Фильтр сетчатый муфтовый Ду50ФМТ – 50Ф

18

Обратный клапан   Ду50

ФМВ -50

19

20

VT.CRS 6.02 Реле  защиты от «сухого хода» 

Водоприбор

Славутич

WILO

РОСМА

 Спецстрой

ITAP

РОСМА

ТЕСС- ИНЖИНИРИНГ

Спецстрой

VALTEC

ТЕСС- ИНЖИНИРИНГ

ТЕСС- ИНЖИНИРИНГ

ТЕСС- ИНЖИНИРИНГ

EUROBRAS ART143 Регулятор давления 1.0-8.0 бар* (по согласованию)

Шаровой кран Ду40

21

WILOГибкая вставка Ду50

Спецстрой

22

ТЕСС- ИНЖИНИРИНГ

23

ПЭК

24

DALLAS

Спецстрой

Спецстрой

поз наименование Кол-во примечание

2

1

1

1

1

1

4

3

1

1

1

1

1

2

1

2

1

1

11

10

4

2

1

1

LD-050.016.02 Кран шаровой  ду50

LD-032.016.02

Грязевик абонентский Ду50

Шаровой кран Ду3225 4

Обратный клапан   Ду32

Фильтр сетчатый муфтовый Ду 50

РОСМА

СпецстройLD-065.016.02 Шаровой кран Ду6526 1

Расчет регулирующего клапана ГВС

2.Подбор регулирующего клапана:

 Кvs= G /      PКл , где

 Ркл – перепад давления на клапане принимаем  1.0 бар

   Кvs = 7,2 /   1.0 = 7,2 М3/ч

Принимаем регулирующий клапан с условным диаметром Ду40

 и пропускной способностью Кvs = 15 м3/ч

Для регулирующего клапана выбираем 

электропривод марки МЭО

1.Расчет регулирующего клапана

 G=Q/(Т1-Т2) ,где:

Q- Нагрузка системы ГВС, Гкал

(Т1-Т2) -перепад температур на вводе теплосети (70–40)С=30

 G=224/30 =7,2 м3/ч 

01-13/23-ИОС4
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Формат А3

Спецификация 

Спецификация узла учета тепловой энергии

ЗАО «Фирма ТЕСС 

ИНЖИНИРИНГ»

66Р

стадия лист листов

дата

Панфилов В.А.

Панфилов В.А.

Еремин А.И.

Проверил

ГИП

Разраб

подп№доклисткол изм

Утв

Н.контр

 

220В 50Гц

Ультразвуковой 

теплосчетчик СТУ-1

Патент РФ

 №33274

ин

ж

г.Чебоксары

Электроснабжение 

от ВРУ(щитовой)

14

Место пломбировки

БП

17

16

1б

15

БП

18 13

Спецификация  узла  учета

гайка

гильза

масло

бобышка

Д
у

Монтаж преобразователя 

температуры

бобышка

Монтаж и место 

пломбирования датчиков 

давления

Место пломбировки 

водомераМесто пломбировки УПР

Д
у

Монтаж 

пореобразователя 

расхода УПР

Поз. Кол.наименование Производитель Примечания

Кол.Приборы и средства узла учета ТЭ Производитель

1б 1Теплосчетчик СТУ-1М2
ЗАО «ТЕСС-Инжиниринг»

г.Чебоксары

1.1а,1.2а 2Ультразвуковой преобразователь Расхода УПР-65 (исп.ПП15)
ЗАО «ТЕСС-Инжиниринг»

г.Чебоксары

2.1а,2.2а 2Датчик температуры КТСП-Н  Рt100 ООО «Интэп»

2
Гильза под термопреобразователь,прямой штуцер с закладной 

конст-цией (L-60мм)
4

4Кран шаровый фланцевый LD   ДУ100 Компания LD5

2Грязевик абоненский Ду1006

4Трехходовой кран Ду15 с сгоном Ду15 11Б18бк7

2Манометр МП4-У-1,6МПа-1,5 РОСМО8

2Оправа прямая с бобышкой под термометр9

2Термометр ТБ 1-150 РОСМА10

4Трубный переход Ду100...Ду65  11

1Бокс под приборы

ГОСТ17378-2001

12

1Розетка электрическая

ООО «НПП»ПРОМА»

15_мКабель РК-50-2-11 (парный) ЧКЗ

14

20_мКабель КММ 4*0.75 (парный) ЧКЗ

6мТруба стальная Ду100

ИЭК

  ГОСТ 33259-2015

13

2Датчик давления ДДМ-03Т-600ДИ

ИЭК

16

 

17

2Вставка технологическая Ду65

15 1Блок питания датчиков давления БП1-24У

18

19

ЗАО «ТЕСС-Инжиниринг»

г.Чебоксары

ЗАО «ТЕСС-Инжиниринг»

г.Чебоксары

ЗАО «ТЕСС-Инжиниринг»

г.Чебоксары

ЗАО «ТЕСС-Инжиниринг»

г.Чебоксары

ЗАО «ТЕСС-Инжиниринг»

г.Чебоксары

Гофротрубка с протяжкой Ду16 15м

Труба стальная Ду65 3м ГОСТ 33259-2015

Кран шаровый  муфтовый  Ду25  (под слив)

2

Компания LD

Автоматический выключатель 

 

ЗАО «ТЕСС-Инжиниринг»

г.Чебоксары

Гост15180-86 Прокладка паронитовая ПОН-2 Ду100 8

2

3.1а,3.2а

GPRS Модем MC52iT,антенна, кабель в комплекте

Блок питания для модема 1

1

Simens По согл.

По согл.
ЗАО «ТЕСС-Инжиниринг»

г.Чебоксары

ЗАО «ТЕСС-Инжиниринг»

г.Чебоксары

ИЭК

 Обьект: 5-этажный жилой дом с предприятиями обслуживания поз.5, мкр.2 

ул.Б.Хмельницкого, г.Чебоксары, Ч.Р.

01-13/23-ИОС4







Спецификация

Проект №: ГВС Дата: 19.09.2023 Заказчик: СУОР
Телефон: 

Пластинчатый теплообменник, разборный, FP Версия: 3.51.2.2

Позиц: поз 5 мкр2 Богдана Хмельницкого ЧебоксарыАппарат: FP 16-51-1-NH

Технич.данные Греющ.сторона Нагр.сторона

Среды Water Water

Массовый расход [t/h] [t/h]5.62 3.74
Объемный поток [mі/h] [mі/h]5.697 3.769
Температура на входе [°C] [°C]70.00 5.00
Температура на выходе [°C] [°C]30.00 65.00

Физические характеристики

Дин.вязкость [cP] [cP]0.549235 0.720594
Плотность [kg/mі] [kg/mі]986.073 992.178
Теплоемкость [kJ/kgK] [kJ/kgK]4.17356 4.17957
Теплопроводимость [W/mK] [W/mK]0.64002 0.632287

Характеристики аппарата

Тепл.мощность [Gkcal/h] 0.22
Поверхность теплообмена [mІ] 7.35
Лог./эфф.разница температур [K] 12.43/12.43
Коэфф.теплопередачи необх./имеющ. [W/mІK] 2852.23/3185.84
Тех.зарязнение [mІK/W] 0.0000367
Запас поверхности [%] 11.7
Потери давления [kPa] [kPa]3.417 1.436
Количество ходов 1 1
Общ.количество каналов 50
Тип канала 25*HH

Конструкция

Вес без упаковки [kg] ~ 147
Объем [dmі] 8.750 8.750
Расчетное давление [bar] 10
Макс.раб.температура [°C] 70

Материал Пластины 1.4401 ( 0.50 mm )
Уплотнения NBR HT
Рама C-Steel, Ral 5012, DIN,  60

Присоединения Греющ.сторона F1 => F4 : 
Наружная резьба, DN 50, 
Нержавеющая сталь, G 2"

Нагр.сторона F3 => F2 : 
Наружная резьба, DN 50, 
Нержавеющая сталь, G 2"

Цена с НДС, Евро:
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